
Bediening Rook/Brandcentrale FPA 5000 
van BOSCH  

Korte instructie Storingsmelding  Bosch FPA 5000 

Wat te doen bij: 

Storingsmelding: 

 

Soms kan het gebeuren dat we bepaalde fouten krijgen op ons 
systeem. Meestal wordt er contact opgenomen met de installateur 
om het probleem te verhelpen. Men kan altijd een proberen een 
reset uitvoeren van het systeem om de fouten weg te krijgen. 

 

Reset van storingen: 

1. Wij stoppen eerst en vooral de buzzer van het paneel: 

 

2. Daarna drukken we op de “Reset” knop op het scherm. 
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3. Nu probeert de brandcentrale om deze meldingen te gaan 
resetten. Dit kunnen we herkennen aan de R die naast de 
melding komt te staan.  

 
 

4. Als deze storingen nog aanwezig zijn zal de centrale deze niet 
kunnen resetten en blijft de melding op de centrale tot dit 
opgelost wordt. 

Supportdienst Jacobsbeveiliging: 

Tel 03/464 03 37 


